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Bodenaufbau, Entwasserungstettung, Versorgung

Rinnenbegle:theizung nur nachrchtlich
Planung und Koordination ausstehend

Bodenaufbau/ Abdichtungen Schalendach mit Neigungen uber 15%

{gem Bauteilkatalog Blatt H407}

obere Aussenverkiedung 2-fach
gekrummte Alymmumrundrahr 40x TOmm
#¢! LN oncht Sichibar, Fenkamarier
befestigt, integrierte Begieitheizung ca
3 fm

Oberflache gem Angabe Architekt

Abschlusskappe

[Firstpunkt lS*ahlbaucefa»k
s Anlage/ Plan Nr

Is Anlage/Plan

- zweifach radial gekrummte
Aussenschale aus 10 mm Alu -
Sandguss Elemente

entdrohnt Firstfrager mantiert
- vandalismusresistente Ausfuhrung
Segmentierung im Fugenbild der

ubrigen Lichtaugenkonstruktion

E:ngr:ffs:"ufz 02
auf Aussenseite NRWG Elemente

03

installiertes Kunststoffgewebe,

schwarz matt

Verkleidung aussen
zweifach radial gekrummre
Aussenschale aus 10 mm Alu - Sandguss
Elemente

ca 300m x 1.00m_ entdraohnt auf haorizontale
Spanten montiert

Elementhefestigung uber offene Fugen b=20mm

vandatismussichere Ausfuhrung
Segmentierung der Elemente im Fugenbild der

ubrigen Lichtaugenkanstruktion, Oberflache gem

Angabe Architekt

Stanl Konsolen Leistung Fassade
Konsale vor Endabdichtung zu installieren
Durchdringung der Abdichfung mit
Los-Fesr-Flansch Konstruktion gem DIN 18195,
Andichtung Konsale Leistung Rahbau _____

1
Standard NRWG Blech Elemente 0

zwischen vertikalen hinteren
Stutzen mentiert, revisiomerbar
uber innere Verkleidung
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Verkleidung innen_____
wasserfuhrende Ebene,
verzinktes Stahlblech segmentiert

Bodenenbauleuchte
- Scheinwerfer mit breitstreyender
aslmmer-"'srner Lichtverteiiung
nstrahlung mt heher Gleichmafigke:t
uberfahrbar
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Ringtragerbeleuchtung gem.
Beleuchtungsplanung s. Anlage/ Plan Nr. Ler
13113818 * Anloge/ Plam 3 lungsgrense
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\Elektroverkabelung Beleuchtung,

Winddruckmesser, NRWG Verserqung
uber Leerrohrfuhrung im Rohbau

revisiomerbacer Blitzschut zanschluss, in

Schalung eingelegter Erdungsfestpunkt, ca
alle 15m, Kondukfivitat alier Metal! und
Fassadenteile sicherzustellen

TEILSCHNITT REGEL-LICHTAUGE S21-TIEFBAHNSTEIGHALLE
Ausschnitt aus DB-Zeichng.“Bahnhofshalle / Freianlagen® Planstand ,Ausfuhrung“ v. 12.12.2017

[Ubergang NRWG Sud zu
{Translationsflache

is Anlage/Plan

INr. 33115 w36

L1 NRWG Sud

Olastamellen,
Glasaufbau Z2x12mm TVG / betrt

umlaufender zweifach gekrumm
Ringtrager mit integrierter
Bahnsteigbeleuchtung
Oberflache gem Angabe Archite

Ohbau



